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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy sanitarnej dla inwestycji pt.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 122/1, 122/2, 122/3, 120/1, 121/1,
121/2, 121/3, 135/1, 135/2, 136/5, 136/9, 136/13, 138/13, 138/14, 163/3, 164/3,
obr. Ruda 0016 ; dz. nr 3103/9, obr. Gogolin 0004
1. Podstawa opracowania

e mapa do celow projektowych w skali 1:500,

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

113, poz. 759 ze zm.),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.),

e rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z2012r., poz. 462),

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

e normy i uzgodnienia branzowe,

e warunki techniczne.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 122/1, 122/2,
122/3, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 135/1, 135/2, 136/5, 136/9, 136/13, 138/13, 138/14,
163/3, 164/3, obr. Ruda 0016 ; dz. nr 3103/9, obr. Gogolin 0004. Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng. Wody opadowe z
terenu drogi nr 40157C zostang podczyszczone w separatorze substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem i zostang odprowadzone do istniejgcego
rowu melioracyjnego oraz istniejgcych i projektowanych rowow przydroznych. Wody
opadowe z drogi nr 40158C zostang przykanalikiem odprowadzone do przydroznego

rowu.



3. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych, weryfikujgcych i uzupetniajgacych badan terenowych
oraz badan przedstawionych w dokumentacji archiwalnej, w badanym poditozu
gruntowym wydzielono, pomijajgc warstwe gleby, jeden pakiet z warstwami
geotechnicznymi:
Pakiet | — holocenskie i holocenskie/plejstocenskie osady rzeczne facji korytowej: piaski
drobne i srednie z domieszkami/przewarstwieniami wiréw i piaskéw gliniastych oraz
lokalnie humusu, w stanie $redniozageszczonym do bardzo zageszczonego (o stopniu
zageszczenia ID 0,50+0,85) oraz facji zastoiskowej: (mutki) w postaci piaskéw
gliniastych o symbolu konsolidacji ,C” zawierajacych domieszki/przewarstwienia
piaskdbw drobnych w stanie plastycznym do twardoplastycznego (o stopniu
plastycznosci IL 0,45+0,20).
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie dwoch warstw wodonosnych.
Pierwsza warstwa wodono$na zwigzana jest z przewarstwieniami piaszczystymi w
gruntach spoistych zastoiskowych. Woda gruntowa tego poziomu wodonosnego
wystepuje w postaci sgczen stwierdzonych na gtebokosci okoto 9,0 m p.p.t.
Druga warstwa wodono$na zwigzana jest z osadami holocenskimi/plejstocenskimi
nierozdzielonymi. Wody tej warstwy wystepujg w postaci napietego zwierciadta na
gtebokosci od okoto 7,7 m p.p.t. do okoto 9,8m p.p.t., gdzie warstwg napinajaca sa
mutki holocenskie.
Woda gruntowa, podczas wykonanych wiercen, stabilizowata sie w przedziale
gtebokosci od okoto 5,7+6,0 m p.p.t.
Zmiany potozenia zwierciadta sg zalezne od pory roku i sciSle powigzane z iloScig
opadéw oraz stanem wody w Wisle. Wahania zwierciadta wody gruntowej moga

wynosié¢ okoto +2,0 /-1,0 m.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym inwestycjg wystepuja:
e sie¢ wodociggowa,
e sie€ gazowa,
e siec kanalizacji sanitarnej,
e kable telekomunikacyjne,

e kable energetyczne.



5. Rozwigzania techniczne
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna wykonywaé mechanicznie, w miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem recznie. Sciany wykopu umacniane, a w terenie zielonym
skarpowe o kgcie zaleznym od rodzaju gruntu, nieumacniane, w miejscach zblizen
i kolizji pionowe deskowane. Urobek z wykopdéw utozyé na odktad wzdtuz krawedzi
w odlegtosci ok. 1,5 m od krawedzi wykopu, jezeli zajdzie konieczno§¢ wymiany
gruntu urobek odwiezé na miejsce wskazane przez inwestora. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé przekopy w celu doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Roboty w rejonie pasa drogowego powinny byc¢
oznakowane i prowadzone w taki sposdéb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom i nie zaktécac ruchu drogowego.

Rury ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowe] grubosci 10 cm, a
nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm, zasypywac¢ gruntem
niespoistym, warstwami co 20 cm z zageszczaniem. Zardwno obsypke jak i
wypetnienie wykopu zagesci¢ do wartosci Proctor min. 93 %. W przypadku
uszkodzenia ciggow drenarskich nalezy je odbudowaC z uzyciem materiatow
odpowiednich do zastosowanej technologii po uprzednim uzgodnieniu z

wilascicielem.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie kanalizacje deszczowg, majgca za zadanie odwodnienie pasa
drogowego.

Przyjeto rury PVC-U SN 8 tgczone na kielichy o $rednicy @315 i @400.
Opcjonalnie rury korugowane PP. Ostatni odcinek sieci kanalizacji deszczowe;j
(odprowadzenie do odbiornika) projektuje sie z rur betonowych DN300 i DN40O0.
Ujecie wdéd opadowych przewidziano za pomocag wpustow ulicznych prostych i
kraweznikowych. Zaprojektowano wpusty z pierécieniem odcigzajgcym i kratg z
zeliwa szarego kl. D400, mocowang zawiasowo, z ryglem lub podwdjnym
zatrzaskiem. Kraty osadzaé na pierscieniach i studniach betonowych @500mm z
osadnikiem o gtebokosci 0,95m. Projektuje sie 3 wpusty jezdniowe i 33 wpusty
jezdniowo-kraweznikowe.

Odprowadzenie wod z wpustéw ulicznych do kanatu przewidziano za
pomocg przykanalikdw z rur De 200. Nalezy zastosowac rury PVC-U o ciance litej

SN8, taczone na kielichy z uszczelka. Przykanaliki wyprowadzaé ze S$ciany



studzienki stosujac rozwigzania systemowe. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN B-
10736 jako umacniane ptytami. Grunt uzyty do zasypki nie moze zawieraé
materiatdw mogacych uszkodzié¢ przewad.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe @1200 z ptytg nastudzienng i z
wtazem z zeliwa szarego kl. D400.

Studnie i studzienki osadnikowe posadawia¢ na podsypce z zageszczonego
piasku, ewentualnie stabilizowanego cementem.

Wody opadowe zostang podczyszczone w separatorze i odprowadzone do
istniejgcego rowu.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
kablami teletechnicznymi i energetycznymi, w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z
istniejgcym gazociggiem, projektowang sie¢ nalezy zabezpieczyé rurg ochronng o
dtugosci minimum 20m (po 10m na kazdg strone od osi gazociggu). Rure
ochronng wykona¢ z PE 100 SDR 17 PN 10 ¢ 500. Opcjonalnie rura stalowa bez
szwu Dz 508.

5.3. Proby szczelnosci
Wybudowane odcinki kanatéw nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z
PN-EN 1610. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywac na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny
by¢ doktadnie zaslepione. Przewdd nie moze wykazaé przeciekdw pod cisnieniem

nie mniejszym niz 10 kPa przez okres 30 minut.

5.4. Bilans wod opadowych

Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych
Q= ¢-y-A-1I

gdzie:
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu [ bezwymiarowy ],
Y — wspotczynnik sptywu [ bezwymiarowy ],

A — powierzchnia odwadniana [ha],
3

]

| — miarodajne natezenie deszczu [ "
S- na



1
VA

P=
gdzie:
n — wyktadnik pierwiastka, przyjmowany:
8 — dla duzych spadkéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajgcej uzyskanie
predkosci w kanale > 1,2
6 — dla przecietnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci zyskania w
kanale ok. 1,2 m/s
4 — dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni,

umozliwiajgcych uzyskanie w kanale predkosci ok. 1m/s
Zlewnia zostata podzielona na dwie podzlewnie o powierzchniach 1078 m? i

5343 m2.

Natezenie miarodajne opadu deszczu dla drogi klasy L przy p=100%

g= 5631 VC - H’_ 6,631-v1-470°

0,667 0,667
t 15

=65,85~70

gdzie: H — warto$¢ statej dla sumy opaddw < 800 mm przy p = 100% =470
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=1 lat ; odpowiednio

prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=100%)

1) Obliczeniowy przeptyw wéd deszczowych dla zlewni nr 1

Warto$¢ wspotczynnika sptywu zalezy od rodzaju pokrycia powierzchni na ktoérg

pada deszcz.

Wspodtczynnik sptywu g — dla jezdni, chodnikéw — przyjeto 0,95
Powierzchnia — 1,078 m2=0,1078ha
Powierzchnie zredukowane

Powierzchnia dachoéw, jezdni, chodnikéw — 0,1078 - 0,95 = 0,102 ha

3
4= 1,45.70.0,102 =10,353 4™
S



2) Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych dla zlewni nr 2

= — 11
¢ 90,5343

Warto$¢ wspotczynnika sptywu zalezy od rodzaju pokrycia powierzchni na ktérg
pada deszcz.

Wspotczynnik sptywu @ — dla jezdni, chodnikow — przyjeto 0,95
Powierzchnia — 5343m2=0,534ha

Powierzchnie zredukowane

Powierzchnia dachow, jezdni, chodnikéw — 0,534 - 0,95 =0,51 ha

3
Goo= 1,11-70-0,51 =39,63 ™
S

5.5. Dobér separatora

Obliczenia doboru separatora dla zlewni nr 2
Qnom:qnom ’ Fzr

gdzie:
d... - Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni
dla zlewni typu A q,,, =15
dla zlewni typu B q,,, =77
Zlewnia typu A — wszystkie zlewnie z wyjatkiem typu B
Zlewnia typu B — powierzchnie szczelne magazynowania i dystrybucji paliw
F, [ha] — powierzchnia zlewni zredukowanej F,=F -y
F — powierzchnia catkowita zlewni nr 2
Y — wspotczynnik sptywu
F,=0,534-0,95=0,507 ha

3
Q. =15.0,507 =7,605 9™
S

Q,.murzqdzenia > Q,,,, zlewni

nom

Dobrano separator koalescencyjny z 10-krotnym by-passem wewnetrznym,

zintegrowanym z osadnikiem o samoczynnym zamknieciu odptywu o



3

przepustowosci nominalnej urzadzenia 8 dm_ . (np. Blue Super Max BS-8/80 )
S

3 3
gdm” . 7 go59m
S S

5.6. Przebudowa wodociggu

Z uwagi na fakt wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z
istniejgcym przylaczem wodociagowym PE @40, projektuje sie przebudowe ww
przytgcza (wg czesci graficznej projektu).
Roboty ziemne wykonywac recznie. Urobek z wykopow utozyé na odkiad wzdtuz
krawedzi w odlegtosci ok. 1,5 m od krawedzi wykopu. Rury uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm, a nastepnie wykonac¢ obsypke piaskowag o
grubosci min. 20 cm.
Rury PE taczyé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiany kierunku i potgczenia
wykonywaé przy pomocy ksztattek systemowych. Dopuszcza sie zmiane kierunku
poprzez tukowe wygiecie rury PE, wykorzystujgc ich elastycznosé. W tym przypadku

nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

o nie przekracza¢ dopuszczalnej maksymailnej strzatki ugiecia,
o nie nalezy wygina¢ konca rury przy usztywnionym jej przednim odcinku,
o tuki wykonywac nalezy poprzez oparcie odcinkédw co 6,0 m i odgiecie w

potowie dtugosci od linii prostej o wielkosci normatywne, a nastepnie przewdd

przysypac.

5.7. Umocnienie $cian rowu

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
rowu sa kostki brukowe granitowe ze spoinami wypetnionymi zaprawag betonowa na
petng wysoko$é. Umocnienie brukowcem stosuje sie w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody. Podktad pod kostke stanowi
warstwa kruszywa o grubosci 10 cm. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé,
ale nie ubijaé. Po umocnieniu rowéw na warstwie podktadu z kruszywa utozyc
warstwe zaprawy betonowej w stosunku 1:3 i grubosci od 3 do 5 cm i zages$ci¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem

spadku podtuznego i rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowa.



. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Zaproponowano rozwigzania materiatowe i techniczne gwarantujgce szczelnos$é
rurociagéw i studni. Scieki deszczowe podczyszczone zostang w separatorze
zintegrowanym z osadnikiem oraz odprowadzane bedg do istniejgcego rowu. Nie
przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji.
Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z
2013 r., poz. 1409 pdzn. zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu
zawiera sie na dz. nr 122/1, 122/2, 122/3, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 135/1, 135/2,
136/5, 136/9, 136/13, 138/13, 138/14, 163/3, 164/3, obr. Ruda 0016 ; dz. nr 3103/9,
obr. Gogolin 0004

. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem przy zachowaniu przepisow
BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
1. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Czes¢ Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”,
2. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL,
3. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI
INSTAL.

Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnoséci. Przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do
niniejszego projektu.

Projektant:

mgr inz. Maciej Daniel

Sprawdzajacy:

mgr inz. Karol Stanowski



OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:

Odwodnienie drogi gminnej nr 40157C i 40158C,
dz. nr 122/1, 122/2, 122/3, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 135/1, 135/2, 136/5, 136/9,
136/13, 138/13, 138/14, 163/3, 164/3, obr. Ruda 0016 ;
dz. nr 3103/9, obr. Gogolin 0004

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej:
Odwodnienie drogi gminnej nr 40157C i 40158C,
dz. nr 122/1, 122/2, 122/3, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 135/1, 135/2, 136/5, 136/9,
136/13, 138/13, 138/14, 163/3, 164/3, obr. Ruda 0016 ;
dz. nr 3103/9, obr. Gogolin 0004

Opracowany dla Inwestora:
Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Daniel

Branza sanitarna Uprawnienia nr GP.1.7342/129/TO/92 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy : mgr inz. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data opracowania : czerwiec, 2016 .



GN.6630.147.2016

Grudziadz, dn. 06.07.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Grudziadzu
86-300 Grudziadz, ul. Malomlynska 1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.147.2016

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
- tekst jednolity z dnia 18 marca 2015 r. ( Dz.U. z 2015, poz. 520 z pézn. zm. ) oraz Zarzadzenia Nr 18/2014,
19/2014 Starosty Grudzigdzkiego z dnia 14 lipca 2014 r.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Budowa os$wietlenia ulicznego, budowa kanatu technologicznego, budowa kanalizacji
deszczowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych w ramach rozbudowy drog
gminnych 40157C i 40158C Ruda-Szynych

Gmina: Grudzigdz

Obreb: Gogolin, dz.: 38/3, 38/5, 39/5, 39/7, 90, 126, 158, 162, 163, 188/10, 200, 3103/2,
3103/4, 3103/5, 3103/9, 3103/12, 3103/13, Obreb: Ruda, dz.: 121/2, 121/3, 122/1,
122/2, 122/3, 123/9, 123/10, 123/16, 123/17, 135/1, 135/2, 136/5, 136/9, 136/13,
138/13, 138/14, 140/1, 141/1, 142/6, 159/40, 162, 163/3, 163/4, 164/3, 165/16, 165/18,
166/4, 166/5, Obreb: Sztynwag, dz.: 164/1, 164/3, 164/4, 164/6, 164/7, 177/4, Obreb:
Szynych, dz.: 115, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 214, 246, 248, 249, 269, 292, 300,
353 )

INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOW SKI
86-300 Grudziadz

ul. Sobieskiego 21/13

GMINA GRUDZIADZ

86-300 Grudziadz

ul. Wybickiego 38

Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydzial Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul. Matomtynskal

Sposéb przeprowadz.:  inny
Data wptywu: 01.07.2016
Data narady: 06.07.2016
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp |[Nazwa instytucji Uwagi
1 Przewodniczacy Narad bez uwag - Zbigniew Preuss

Koordynacyjnych

ENERGA-OPERATOR Oddziat uzgodniono z uwagami wedhug pisma RG/2ZMMD/AK/U/568/2016 - Adam
w Toruniu Rejon Dystrybucji w Krajzewicz

Grudzigdzu ul. Curie-Sklodowskiej
6/7 86-300 Grudziadz

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 bez uwag - Bartosz Borowski

04-164 Warszawa




GN.6630.147.2016

Gmina Grudziadz ul.Wybickiego
38 86-300 Grudziadz

bez uwag - Anna Janowska

Miejskie Wodociagi i
Oczyszczalnia Spotka z 0.0. ul.
Mickiewicza 28/30 86-300
Grudziadz

nie dotyczy MWiO - Agnieszka Liczkowska

NETIA S.A. z siedzibg w
Warszawie ul. Poleczki 13 02-822
Warszawa

bez uwag - Waldemar Wachowski

Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Gdansku
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudzigdzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

bez uwag - Piotr Feldman

Orange Polska S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

wedlug uzgodnienia 48054/TODDWBU/U16/2015 - Wojciech Wilewski

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gazu ul. Mickiewicza
34 86-300 Grudziadz

bez uwag - dotyczy n/n i $/c - Piotr Schreiber

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagiellofiska 42
85-097 Bydgoszcz

zgodnie z uzgodnieniem nr 5786/BR/ZT1/2015 z 8.09.2015r. - Robert
Adamczak

Wezel Lacznosci ul. Bema 1
86-300 Grudziadz

bez uwag - Tomasz Wnuczek

Zup. S

mgr ing, Z

FrZewoar
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Orange Potska S.A. INFRASTRUKTURA

Domena Hurt Projektowanie | Nadzdr
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marek Bukowski

Dzial Ewidencii i Zarzadzania Denymi o Infrastrukturze Bydgoszez ul. Sohieskiego 21/13
Adres do kerespondencii: 86-300 Grudzigdz

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgeszer
tel.: 52 375 93 18.
Bydgoszez, 18 lipiec 2016,

Numer pisma: 48054/ TONDWBL/U16/2015
Temat: Rozbudowa drog gminnych nr 401570 | 401 58C Ruda -Szynych

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowari, ktére sa integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do roboét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swigtopetka 3/5

87-100 Torun

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywag Zgodnie z normami
I przepisami obowiazujgcymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Toruniu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnyeh w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sieé
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopdw  kanalizacje telefoniczng ~ kable ziemne zabezpieczyc przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym  rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

+ Sad Reoncwy dla i st. War seavy
FAUOVEAN Wynasaac e 3 307 0P8 13T sofyeh

&CisbcECow o Ichega

Diange Polska Spoka Aktyhg 7 sicdziba i adiasem w s avie U2-326; prry A Jrozolimskich 160 WEeSmns d
PRI 1 caos: kapitaten:

S Nyt Gospocarery Hrajowego st Sathusgo ool numerenm G066 REGON 012100780 HIF 55




5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej — kabli ziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy sanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
w Toruniu ul. Swietopetka 3/5, fax. 56 654 00 55;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutlem
braku transmisii, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 1 4-dniowym wyprzedzeniem
- na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego
w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki sluzbowej.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Uwaga: W miejscach skrzyzowan, zjazdow, poszerzen, zatok oraz wzdluznego przykrycia kabla
telefonicznego asfaltem kable telefoniczne nalezy zabezpieczy oslonami rurowymi  dzielonymi.
Zabezpieczenie kabli Inwestor wykona na koszt wiasny.

Z powazaniem /x

Ay

Wojciech Wilewski
Starszy Specijalista

ds. Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Matomtlyiiska 1
86-300 Grudziadz

Dotyczy: planu__zagospodarowania _terenu _budowy o$wietlenia drogowego wraz z budowg

kanalow_technologicznych i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejacych kolidujacych

sieci elektroenergetycznych w ramach projektu rozbudowy drog gminnych nr 040157C i 040158C

relacji Ruda - Szynych w gminie Grudzigdz zgodnie z zataczonymi mapami.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, ze mapy (plany syluacyjne} terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem  uzbrojenia
elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

............................ kabel elektroenergetyczny SN-15 kV
IR e bt s oy kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi w naszej eksploatacji, ktore
wystepuja w obrebie budowy planowanych: oéwietlenia drogowego, kanalow technologicznych i kanalizacji deszczowe
oraz w obrebie przewidywanej przebudowy istnigjacych kolidujacych sieci elektroenergetycznych w ramach
projektu rozbudowy przedmiotowych drog gminnych nr 04157C i 040156C w gminie Grudzigdz nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125.
2. Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia trasy kabli nalezy wykona¢
reczne przekopy probne. :
Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonag rgcznie (fopatg).
Prowadzenie rob6t budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skiadowa¢ materialéw oraz prowadzic robét sprzgtem
mechanicznym.
6. Wkreslone kable SN-15 kV i nN-0,4 kV nalezy nanie$¢ na wszystkie egzemplarze planéw zagospodarowania terenu
zadania inwestycyjnego. 3
7. Uzgodnienie wazne do dnia...z. 1L leﬁ ;
UWAGA:
- Kolizje istniejacych kabli elektroenergetycznych nN-0,4 kV w naszej eksploatacji, ktére wystepuja
w obregbie terenu realizacjl rzeczonego przedsiewzigcia nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji Grudziadz warunkami przebudowy
(usunigcia kolizji) sieci elektroenergetyczne] nr RI16/084121 oraz opracowang dokumentacja projektowa,
Prace ziemne zwiazane z rozbudowa drég gminnych nr 040157C i 040158C w miejscach skrzyzowan
oraz zblizeri z pozostalymi istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV nalezy wykonywac
w sposéb nie powodujacy trudnoéci w prawidlowej eksploataciji tych urzadzen.
W przypadku uszkodzer lub awarii przedmiotowych urzadzen, koszty naprawy i poniesione straty
jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu bedace efektem tych uszkodzef
podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
Z uwagi na budowe planowanej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na obszarze inwestycji, przed
przystapieniem do jej wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

o

K/O: 2MMD - ala
W zal. Mapy (plany sytuacyjne) B _ _
Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz . Kigrow th Dzizty A
tel. (0-56) 470-62-92 Dolkumentag, ergetyczn

Zooo]

fZicravwy Srumotalski

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, B7-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operator.lorun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z¢
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewsklego 16, 86-300 Grudziadz NIF
tel. 0601 889 879 tel./ffax. 056/46

Nazwa | adres ablektu: ROZBUDOWA DRGG GMINNYGH 40157C | 40158C
138/11, 13813, 138/14, 138/13, 136/9, 136/5, 136/3, 138/13, 1351, 1352, 12212,

188/8, 1847, 158, 163, 162, 128, 3103/9, 3103/5, 310314, 39/7, 38/5, 38/3, 39/4,

Inwestor:

Gmina Grudzig
A

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENI

proj. studnia deszczowa

[ proj. wpust deszczowy

proj. sle¢ kanallzacji deszczowe)

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:
f}% Proj. siup o$wietleniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st,
‘ z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im
“}g (% Proj. slup oswietieniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st.
z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 minl, 44W, 4800Im
oraz oprawg ledowa OSRAM Streetlight 20micro, 30W

= Proj. szafka o$wietleniowa SO

Proj. kabel YAKY 4x50mm2 w rurze HDPE75mm +
bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

Proj, kanal technolagiczny 1xHDPE110/6,3mm
Proj. kanal technologiczny 2xHDPE110/6,3mm
Proj. studnla kanalu technologicznego typu SK-1

O Proj. studnla kanalu technologicznego typu SK-2
— Kabel elektroenergetyczny po przelozeniu
—»— Kabel elektroenergetyczny do przeloZzenla
———— Kabel elektroenergetyczny

Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych
=mmmmees PrOJ. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych

- Zlacze kablowe po przestawieniu
x Zigcze kablowe do przestawlenia

- Zlgcze kablowe bez zmian

s KrawedZ Jezdni na lawie w oporem

" Krawedz jezdni bez krawgznika

Krawedz projektowanych rowéw

= Kraweznlk zatopiony na lawie
Sclek prefabrykowany na fawle betonowe]
Obrzeze $ciezki rowerowej, chodnika

Branza sanitama

Projektant: mgr inZ. Macie] Daniel ]
uprawnlenta budowlane do projektowanla | sprawdzania w speclalnoscl
slaci | Instalacle sanitarmych nr ewidencyjny GP.L.7342/129/T0/92

Sprawdzajacy: mgr InZ. Karol Stanowskl
Uprawnlenla budowlane do projektowanla | sprawdzanla w specjalnoscl slecl
| lacje sanllarne nr ewldencyjny KUP/0057/POOSMQ

Asystent: mgr In, Barbara Manla

Branza elektryczna

Projektant; inZ, Michat Pawlowskj
uprawnlenla budowlane nr KUP/0012/POOE/4

Sprawdzaia%cy: InZ. Macle] Wojtakowski

uprawnlenla budowlane nr WRR-DT/7131/13/2002
Data: Branza: Skala
06.2016r. sanitarmna 1:500

14216, 14111, 140/1, 166/6, 166/12, 168/5, 166/4, 185/16, 185/17, 165/18, 164/3, 1
DBR. 0016 RUDA; 168/2, 17714, 184/7, 164/6, 184/(4, 164/3, 164/1,0BR. Sztynw

115, 292, 293, 260, 300, 248, 240, 248, 180, 173, 122/1, 1251, 1252, 12!
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ORYGINAL
Mapa do celéw projeltowych
skala 1: 500
Kopla z mapy zasadnlcze] uzupelnlona pomiarem z dnla 25,11,2015
Uldad odnlesienia wspéirz. ptaskich "65"
Uldad wysokodclowy "Kronsziadt 60"

Wol. kujawsko-pomorskie Grudziadz 19.05.2016
powlat: grudzdqdzid Ks.sob, 366/2015
Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2] IEMZ: 6640.1111.2015

Qbrgb: Szynych (0021) dz, 124,110,115
Gogolin [0004] dz. 39/7,162
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Uwagal Na niriejazs] Jo znsfdufa sle puridy v dagajape cchronle,
W obszarza sityalizad] nls obkater W kslggach

LEGENDA BRANZA SANITARNA:
0] pro}. studnia deszczowa
] proj. wpust deszczowy

proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:

Q}% Proj. slup o$wietleniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st.
z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im
6}%{_ ) Proj. slup oswietleniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st.
z oprawq ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im
oraz oprawg ledowg OSRAM Streetlight 20micro, 30W

- Proj. szafka oswletleniowa SO
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LEGENDA BRANZA SANITARNA: ___ Proj. kabel YAKY 4x50mm2 w rurze HDPE75mm + - Zlacze kablowe po przestawleniu = - s e e = .- e ¢
pro]. studnta deszczowa bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm X Zlgcze kablowe do przestawienia ]
m  proj. wpust deszczowy Proj. kanal technologiczny 1xHDPE110/6,3mm . Zigcze kablowe bez zmian H ><
proj. sle¢ kanalizacji deszczowej Proj. kanal technologlczny 2xHDPE110/6,3mm |
LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA: Proj. studn:a kanz tec:nolog:cznego :ypu :ﬁ-; Krawgd# Jezdnl na tawie w oporem “- \
- i u -

Q)ﬁ Proj. stup o$wietlenlowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st. — Fieal. sfudnlakanaut technplogleznog. — " Krawedz jezdni bez kraweznika :’ |

z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im ————— Kabel elektroenergetyczny po przetoZeniu ez ol o ] ‘

Q’}ﬁ{ ) Proj. slup oswletieniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st. — 3% Kabel eloktroenergetyczny do przeloZenia Qd=p yon 1o . |
z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 3: rznlni,- 44V\204;8100im __ Kabel elektroenergetyczny Kraweznik zatoplony na fawie \

oraz oprawa ledowg OSRAM Streetlight 20micro, e Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych Sclek prefabrykowany na lawle betonowej i
== Proj. szafka oswietleniowa SO o Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych Obrzeze sclezkl rowerowej, chodnika : |
|
|
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ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrubuc]i w Grudziadzy

Plan slonowi zalzeznik do ursodnionia

Nr 5-6 8 e 2dnis 2’40?2046"”3
Teyik

Adam Krajzewicz
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Proj. szafka oswietieniowa SO

Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych
Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych

Sciek prefabrykowany na fawie betonowej
Obrzeze sciezki rowerowej, chodnika
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LEGENDA BRANZA SANITARNA:

o) proj. studnia deszczowa

m proj. wpust deszczowy

i proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:

0—% Proj. stup oswietleniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st.
z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im
O%’@ Proj. stup oswietleniowy stalowy h=8m, w=1,5m/0st.
z oprawg ledowg OSRAM Streetlight 30 mini, 44W, 4800Im
oraz oprawg ledowg OSRAM Streetlight 20micro, 30W

= Proj. szafka oswietleniowa SO
Proj. kabel YAKY 4x50mm2 w rurze HDPE75mm +
bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
Proj. kanat technologiczny 1XxHDPE110/6,3mm
Proj. kanat technologiczny 2xHDPE110/6,3mm
Proj. studnia kanatu technologicznego typu SK-1
| Proj. studnia kanatu technologicznego typu SK-2

Kabel elektroenergetyczny po przelozeniu

—x%—— Kabel elektroenergetyczny do przefozenia
Kabel elektroenergetyczny

=== Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych

== Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych

- Ztgcze kablowe po przestawieniu
X Ztgcze kablowe do przestawienia
- Ztgcze kablowe bez zmian

esssme— KrawedZ jezdni na tawie w oporem

Krawedz jezdni bez krawgznika

Krawedz projektowanych rowow

Kraweznik zatopiony na tawie
Sciek prefabrykowany na tawie betonowej
Obrzeze Sciezki rowerowej, chodnika
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072
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142/6, 141/1, 140/1, 166/6, 166/12, 166/5, 166/4, 165/16, 165/17, 165/18, 164/3, 163/3, 162, 159/40, 138/3, 161/7, 1773, 166!
OBR. 0016 RUDA; 168/2, 177/4, 164/7, 164/6, 164/4, 164/3, 164/1,0BR. Sztynwag; 3103/2, 3103/12, 200, 3103/13, 188/10,
188/8, 188/7, 158, 163, 162, 126, 3103/9, 3103/5, 3103/4, 39/7, 38/5, 38/3, 39/4, 39/5, 39/1, 90, OBR. Gogolin 0004; 190/1,
115, 292, 293, 269, 300, 248, 249, 246, 180, 173, 122/1, 125/1, 125/2, 123, 125/3, 124, 160, OBR, Szynych 0021

Inwestor: Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza sanitama [ |

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci O

sieci | instalacje sanitarnych nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Stanowski
i instalacje sanitarne nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Uprawnienia gudowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci %/

Asystent: mgr inz. Barbara Mania

i
Branza elekiryczna I

Projektant: inz. Michat Pawlowski (
uprawnienia budowlane nr KUP/0012/POOE/04 A

uprawnienia budowlane nr WRR-DT/7131/13/2002

Sprawdzajacy: inz. Maciej Wojtakowski /

Data: Branza: Skala: ,‘Jumer rysunku:
04.2016r. sanitarna 1:500 1d




