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DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanaléw do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB)]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot

63 584 67,8 60,1 67.4 635
125 563 55,1 58,5 65,8 67,0
250 638 78,4 68,4 75,0 715
500 586 76,3 63,6 716 527
1000 564 69,4 56,1 733 521
2000 477 70,0 528 68,1 445
4000 435 66,7 482 65,6 356
8000 380 62,0 437 62,8 30,4
dB(A) 61 78 64 7 64
Wymiennik obrotowy

RR-AL-1100-SL-0-S(1200x1200x290)-PN-A1-T

Wykroplenie

Projektowane dla warunkéw suchych

Srednica [mm) 1100

Wielkos¢ szczeliny [mm] 1.4

Gestosé [kg/n?) 1,2

Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1

Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 321

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Sprawnos¢ temperaturowa [%)] 846 846

Sprawnos¢ odzysku wilgoci [%] 549 0

Spadek ci$nienia [Pa] 234 241 234 241
Predkos¢ [rmvs] 2,78 2,86 278 2,86
Wiot

Standardowy przeptyw powietrza [m/h] 4675 4800 4675 4800
Przeptyw powietrza [m/h] 4205 4831 5032 4938
Temperatura [°C] -18 22 30 28
Wilgotnosé wzgledna [%)] 100 40 45 40
Wilgotnos¢ bezwzgledna [g/kg] 0,77 6,59 12,01 9,47
Higroskopijny [kJ'kg] -16,20 38,88 60,87 52,34
Wylot

Przeplyw powietrza [m?h] 4599 4436 4821 5148
Temperatura [°C] 158 -108 283 296
Wilgotnosé wzgledna [%] 36 95 50 36
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Wilgotnosé bezwzgledna [g/kg] 3,97 1,41 12,01 947
Higroskopijny [kJ'kg] 25,95 -7,40 59,13 54,02
Odzyskana energia

Cieplo jawne kW] 531 27

Cieplo utzjone [kW] 12,6 0

Ciepfo catkowite [kW] 65,6 =27

Qdzysk wilgoci [a/kg] 32 -5,2 0 0
OACF 1,04 1,04
NAWIEW

Filtr powietiza

Korekty dot. fitra (F), (UE 1253) 0

Typ

Klasa sprawnosci energetycznej
Klasa predkosci powietrza (EN13053)
Klasa filtra (EN 779:2012)

Klasa filtra (EN ISO 16890)

Wymiary filtra bxhx|

llos¢ kieszeni

llo$¢ filtrow

Spadek ci$nienia (czysty filtr)

Spadek ci$nienia

Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)

Predkos$¢ w sekgiji filtracyjnej

Nagrzewnica wodna

Filtr kieszeniowy

[mm)

[Pa]
[Pa]
[Pa]
[ms]

V3

F7

ePM1 60%
592x592x500
8

2

54

102

150

1,82

HW-G10-02R-1073-0510-100-1 x17C-24F-M3-C30-1S1-XX-1 xR¥%/1xR¥:

Moc

Standardowy przeptyw powietrza
Predkos¢
Spadek ci$nienia

Temperatura wejsciowa
Wigotnos¢ na wejsciu

Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjsciu
Wilgotnosé bezwzgledna

Czynnik

Temperatura wejsciowa

[kw]

[m/h]
[ms]
[Pa]

[Cl
(%]

['C]

(%]
[9/kg]

[Cl

3.4

4675
233
36

158
33

18,0
29
3,68

Weda
70
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Temperatura wyjsciowa ['C] 50
Przeptyw czynnika [dmh] 151
Spadek cisnienia [kPa] 1,62
Glikol etylenowy wg objetosci [%] 0
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Plyty Aluminium
Objetosc [m7] 0,0031
Przestrzern uzytkowa [m?] 2380
Qdstep lamel [mm] 24

Il rzedéw 2

Il. obiegow 17
Kréclec zaslianla ] 1%R%
Krdcicec powrrotu [ 1xR%
L [mm] 100

B [mm) 1190
H [mm] 570
QOgraniczenia

Maksymalne cinienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [’C] 100
Wirnik

Typ RH40CCR
Srednica [mm] 400
Przeptyw powietrza [m?/h] 4675
Strata cisnienia [Pa] 35
Cisnienie statyczne [Pa] 656
Sprawnos$é %] 749
Moc na wale (czyste filtry) kW] 1,08
Predkosé [1/min] 1996
Maks. predkosc [1/min)] 3340
Wartosé K -
Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika IES (Ultra Premium)
Moc silnika [kw] 2
Predkos¢ [1/min] 3160
Sprawnos¢ %] 925
Prad znamionowy (3~400V) [A] 46
Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 1,08
Catkowita sprawnos¢ wentylatora %] 1,14
Statyczna sprawnos$¢ wentylatora %] 7494

www.komfovent.com

Ventia Sp. z 0.0.. 02-234 Warszawa ul. Dzialkowa 121A, www.ventia pl

Verse 1.5.5/15 20.03.2019
5/6

48 |Strona




A VERSO

komfovent

VERSO-R-5000-H-W-R1-F7/M5-C5.1-SUA

WYWIEW

Filtr powietrza

www.komfovent.com

Korekty dot. fitra (F), (UE 1253)
Typ
Klasa sprawnosci energetycznej

Filtr kieszeniowy

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V3

Klasa filtra (EN 779:2012) MS

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1060%
Wymiary filtra bxhx| [mm] 592x592x500
llo$¢ kieszeni 8

llo$¢ filtrow 2

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 31

Spadek ci$nlenla [Pa) 90
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)  [Pa] 150
Predkos¢ w sekgji filtracyjnej [mvs] 1,87
Wirnik

Typ RH40CCR
Srednica [mm] 400
Przeptyw powietrza [m*/h] 4800
Strata cisnienia [Pa] 36
Cisnienie statyczne [Pa) 667
Sprawnosé [%] 749

Moc na wale (czyste filtry) (kW] 1.1
Predkos¢ [1/min] 2027

Maks. predkosc [1/min] 3340
Wartos¢ K -

Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika IES (Ultra Premium)
Moc silnika kW] 2

Predkos¢ [1/min] 3160
Sprawno$¢ [%] 925

Prad znamionowy (3~400V) [A] 46

Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 1,10
Catkowita sprawnos$¢ wentylatora [%] 1,19
Statyczna sprawnos¢ wentylatora %] 7497
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Offer Nr: Reference: 765300020 Price without VAT: Euro
Notes: Discount: %
Price without VAT: Euro
Worked out: a.zagorski 00032 20.03.2019 Rel.: 2.10.6883.23385
Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 179 kW
Safety on surface / capacity 145,7 /1113 %
sensible heat rato 0,71
Air flow rate 4675 m¥h
Inlet temperature 30 °C
Inlet relative humidity 45 %
Outlet temperature 22 °C
Outlet relative humidity 64,7 %
Actual air velocity 23 m/s
Pressure drop wet / dry 82 /79 Pa
Condensed water 7,1 kg/h
REFRIGERANT: RA10A
Evaporation pressure 9,6 bar
Evaporation temperature / superheating 6/10 °C
Mass flow rate 0,11 kg/s
Pressure drop 12,6 kPa
Actual fluid velocity 0,15 m/s
SKETCH: COIL CODE: DX-G20-04R-0975-0600-160/-10-1x05C-30F-M1-CAO-IS1-RC-1x%/1x22
Distributor: D34-8-5x1_4
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Connections: Weight 31,2 kg
Inlet plain end 1x%"” Refrigerant mass 1,3 kg
Outlet plain end 1x22 Internal volume 10,7 dm?
Technical features: Exchange surface 38,8 m?
Tubes, manifold Cu Fines Al Maximum allowable pressure 42 bar PED 97/23/CE
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -20/80 °C
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Akcesorla do central DOMEKT, VERSO Standard | RHP

Chiodnice wodne oraz freonowe

Chicdnka montowana na 2zewngtrz Jednastkl. Wykonanle ocbudo-
wy chtodnicy Identyczne Jak centrall: blacha ze stall galwanlzowa-
nej | wewnetrzna 45 mm warstwa weiny mineraine] Jako kolada %
cleplna Sekcja chiodnkcy montowana jest facnie z odkraplaczem
skioplin i tacg ociekowa. Funkde sterownize chiodnicy obstuguje
automatyka centrali,

Czynnik chicdnlczy — R410A, woda 7/12.
Temperatura powletrza wiotowaAwylotowa — 30/18 *C.

komfovent’

powietrza, m*/h wietrze*, s cynnika, kPa
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6.4.Centrala wentylacyjna CNW4

M vERSO komfovent

Data: 13.03.2019 www.komfovent.com

Obiekt nagrzewnice i chlodnice strefowe osobno

System: CNW-4 (+modut zone control) nagrzewnice i chlodnice strefowe dobrane osobno

Model centrali wentylacyjnej

VERSO0-R-4000-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-SL/A

500 s00
— —
it e )
§ 8
LTINS i
@ |l
[, § i
} 1h b i —_
3 700 750 400
J 2100 : 1150 !
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typologia SWNM
DSW
Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)
Parametry centrali went.
RLT class
Nawiew
Znamionowe natezenie przeplywu [m*h]/[m¥s] 4010/ 1,11
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne ( Ps, ext) [Pa] 250
Wywiew
Znamionowe natezenie przeplywu [m*h]/[m¥s]  3415/0,95
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne ( Ps, ext) [Pa] 250
_Report ta performance data )
Spadek cisn. wewn. czesci petn. funkcje went. ( Ps, int)  [Pa] 903

Spadek cisn. wewn. czescl nlepetn. funkejl went. ( Ps, ada)[Pa]

Temperatura zewngtrzna - zima [°C]) -18

Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeplywu  [m/s] 2,44

SFPv [KW/m¥/s] 1,97

Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325

Ventia Sp. z 0.0., 02-234 Warsaawa ul. Dziatkowa 121A, www.ventia.pl Verso 1.6.6/16 13.03.2019
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M vERSO komfovent

VERSO-R-4000-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-SL/A www. komfovent.com
Gestos¢ powietrza [kg/m?] 1,2
Maksymalne natezenie (3~ 400V) [A] 31,1
Efektywny pob6r mocy [kwW] 2,20

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartos¢ 2018
Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) %] 82 273
wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPInt [Wim?/s] 1366 =1421
Rodzaj napedu - bezstopnicwa regulacia Zainstalowane Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Pizepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepusthica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodra

Konstrukcja standardowa STANDART

Panel z blach ocynkowanych, wypethiony materiatem izolacyjnym

Izolacja ognioodporna z weiny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwigkszaja zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego ukfadu
Centrala wentylacyjna pranowa¢ bedzie z napedem o zmiennej predkosci.
viww. komfovent com/manuzls/verso-manuals

Wersja instrukcji VERSO: V10-18-01

Wersja instrukcji sterowania: C5.1-16-07

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa [dm3/(s-m?)) 0,05
+700 Pa [dm?/(s-m?)] 0,09
Maks. stopient zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa [%] <1
Maks. stopien zewngtrznych przeciekéw + 400 Pa [%] <1
Maks. stopien wewnetrznych przeciekow [up przeniesienia [%| 0,5

Konfiguracja centrali

Grubosé paneli [mm)] 50

Waga jednostki

Waga (netto) [ka] 478

Automatyka

Typ C5.1

Ventia Sp. z 0.0., 02-234 Warszawa ul. Dziatkowa 121A, www.ventia.pl Verso 1.5.5/15 13.03.2019
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DANE AKUSTYCZNE

Poziom gto§nosci Lw do kanatéw do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] (dB)
F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot
63 35,7 43,4 352 38,8 39,2
125 39,4 522 42,5 46,9 44,8
250 554 714 59,0 58,5 56,4
500 56,9 72,0 61,7 62,9 46,8
1000 571 78,9 58,9 70,56 492
2000 o7,7 74,6 60,5 67,6 43,3
4000 54,0 70,5 56,9 63,5 33,7
2000 48,7 65,1 495 58,3 27,4
dB(A) 63 82 66 74 53
Wymiennik obrotowy
RR-AL-930-SL-O-SN(1056x1058x290)-PN-A1
Wykroplenie
Projektowane dla warunkéw suchych
Srednica [mm] 930
Wielko$¢ szczeliny [mm] 1,4
Gestosé [ke/m?] 1.2
Klasa odzysku ciepta (EN12053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1263) 276

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wiwiew

Sprawnos$¢ temperaturova [%] 74,0 74,0
Sprawnos¢ odzysku wilgoci [%] 374 0
Spadek cisnienia [Pa] 284 241 284 241
Predkost [m/s] 3,36 2,86 3,35 2,86
Wiot
Standardowy przeplyw powietrza [m/h] 4010 3415 4010 3415
Przeplyw powietrza [m3/h) 3479 3430 4211 3548
Temperatura [°C] -18 20 30 28
Wilgotnesé wzgledna (%) 100 35 45 40
Wilgotnose bezwzgledna [o/kg) 0,77 5,09 12,01 9,47
Higroskopijny [kJ/ka] -16,20 33,03 60,87 52,34
Wylot
Przeptyw powietrza [m3/h) 3874 3017 4190 3569
Temperatura [°C] 10,1 -13,5 285 29,8
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 31 95 48 36

Ventia Sp. z 0.0, 02-234 Warszawa ul. Dziatkowa 121A, www.veniia.pl

Verso 1.5.5/15 13.03.2018
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Wilgotnos¢ bezwzgledna [e/kg] 2,39 1,1 12,01 9,47
Higroskopijny [kJ/kg] 16,19 -10,82 59,35 54,14
Odzyskana energia

Ciepio jewne [kW] 378 -20
Ciepro utajone [kW] 54 0,0
Ciepro catkowite (kW] 433 20
Odzysk wilgoci [e/ka) 1,6 -4,0 0,0 0,0
OACF 1,04 1,04
NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energatycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V5

Klasa filtra (EN 779:2012) F7

Klasa filtra (EN ISO 16830) ePM2,565%
Wymiary filtra bxhxI [mm] 525x510x46

llos¢ filtrow 2

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 148

Predkost w sekeji filtracyjnej [mis] 2,44

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Typ EK-15

Przeplyw powietrza [m/h] 4010

Temperatura wejsciowa [*C] 10,1

Wigotnos¢ na wejsciu [%] 31

Temperatura wyjsciowa [°C) 10,1

Maksymalne natgzenie [A] 21,7

Moc (kW) 0,0

Zasilanie ~400V / 50Hz / 3 phase

Ograniczenia

Wirnik

Typ RH35C

Sredhica [mm] 350

Przeplyw powietrza [m*h] 4010

Strata ci$nienia [Pa] 64

Cisnienie statyczne [Pa] 746

Sprawnosé [%] 74,1

Moc na wale (czyste filtry) [kW] 1,12

Predkost [1/min] 2391

Ventia Sp. z 0.0., 02-234 Warszawa ul. Dziatkowa 121A, www.ventia.pl

Verso 1.5.6/15 13.03.2019
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Maks. predkos¢ [1/min] 3765

Warto$¢ K 121

Silnik PM

Klasa efektywncsci silnika IES (Ultra Premium)

Moc silnika [kWY] 2,00

Predkost [1/min] 3160

Sprawnosc¢ (%] 92,5

Prad znamionowy (3~400V) [A] 46

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) (kW] 1,26

Catkowita sprawnosé wentylatora [%)] 70,41

Statyczra sprawnoéé wentylatora [%] 65,91
WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V4

Klasa filtra (EN 779:2012) M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%

Wymiary filtra bxhxI [mm] 525x510x46

llosc filtrow 2

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] %

Predkost w sekgji filtracyjnej [mis] 2,08

wirnik

Typ RH35C

Srednica [mm] 350

Przeptyw powietrza [m/n] 3415

Strata cisnienia [Pa) 90

Cisnienie statyczne [Pa] 657

Sprawnosé [%)] 75,1

Moc na wale (czyste filtry) [kw] 0,82

Predkost [1/min] 2177

Maks. predkosé [1/min] 3765

Wartoéé K 121

Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika |IES (Ultra Premium)

Moc silnika (kW] 2,00

Predkost [1/min] 3160

Sprawnos¢ [%] 92,5

www. komfovent.com
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VERSO-R-4000-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-SL/A
Prad znamionowy (3~400V)
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry)

Catkowita sprawnosé wentylatora
Statyczra sprawnos¢ wentylatora

[A]

(kW]
(%]
(%]

www. komfovent.com
46
0,94

70,04
66,31

Ventia Sp. z 0.0., 02-234 Warszawa ul. Dziatkowa 121A, www.ventia.pl

Verso 1.5.5/15 13.03.2019
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Offer Nr: Reference: 765300026 Price without VAT: Euro
Notes: Discount: %
Price without VAT: Euro
Worked out: a.zagorski 00027 13.03.2019 Rel.: 2.10.6883.23385
Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 81 kW
Safety on surface / capacity 179,1/1135 %
sensible heat rato 0,66
Air flow rate 1990 m%h
Inlet temperature 30 °C
Inlet relative humidity 45 %
Outlet temperature 22 °C
Outlet relative humidity 629 %
Actual air velocity 2 m/s
Pressure drop wet / dry 54 /49 Pa
Condensed water 3,8 kg/h
REFRIGERANT: RA10A
Evaporation pressure 9,6 bar
Evaporation temperature / superheating 6/10 °C
Mass flow rate 0,05 kg/s
Pressure drop 10,6 kPa
Actual fluid velocity 0,15 m/s
SKETCH: COIL CODE: DX-G10-04R-0675-0420-160/-10-1x04C-26F-M1-CAO-IS1-RC-1x%/1x22
Distributor: D58-6-4x1_4
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Connections: Weight 16,7 kg
Inlet plain end 1x%" Refrigerant mass 0,4 kg
Outlet plain end 1x22 Internal volume 3,1 dm?
Technical features: Exchange surface 22,7 m?
Tubes, manifold Cu Fines Al Maximum allowable pressure 42 bar PED 97/23/CE
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -20/80 °C
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Offer Nr: Reference: 765300026 Price without VAT: Euro
Notes: Discount: %
Price without VAT: Euro
Worked out: a.zagorski 00028 13.03.2019 Rel.: 2.10.6883.23385
Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 83 kW
Safety on surface / capacity 177 /1124 %
sensible heat rato 0,66
Air flow rate 2020 m¥h
Inlet temperature 30 °C
Inlet relative humidity 45 %
Outlet temperature 22 °C
Outlet relative humidity 629 %
Actual air velocity 21 m/s
Pressure drop wet / dry 56 /50 Pa
Condensed water 3,8 kg/h
REFRIGERANT: RA10A
Evaporation pressure 9,6 bar
Evaporation temperature / superheating 6/10 °C
Mass flow rate 0,05 kg/s
Pressure drop 10,9 kPa
Actual fluid velocity 0,16 m/s
SKETCH: COIL CODE: DX-G10-04R-0675-0420-160/-10-1x04C-26F-M1-CAO-IS1-RC-1x%/1x22
Distributor: D58-6-4x1_4
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Connections: Weight 16,7 kg
Inlet plain end 1x%" Refrigerant mass 0,4 kg
Outlet plain end 1x22 Internal volume 3,1 dm?
Technical features: Exchange surface 22,7 m?
Tubes, manifold Cu Fines Al Maximum allowable pressure 42 bar PED 97/23/CE
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -20/80 °C
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Offer Nr: Reference: 712200053 Price without VAT: Euro
Notas: Discount: %
Price without VAT: Euro
Worked out: a.zagorski 00030 13.03.2019 Rel.: 2.10.6883.23385
Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 6,6 kW
Safety on surface / capacity 144 /77,5 %
sensible heat rato 1
Air flow rate 1990 m¥h
Inlet temperature 10,1 °C
Inlet relative humidity 31 %
Outlet temperature 20 %
Outlet relative humidity 16,4 Y%
Actual air velocity 2,5 m/s
Pressure drop 61 Pa
Condensed water 0 kg/h
FLUID: Water 100 %
Inlet temperature 70 °C
Outlet temperature 50 €
Liquid flow rate 291 dm¥h
Pressure drop 19,9 kPa
Actual fluid velocity 0,7 m/s
SKETCH: COIL CODE: HW-G20-02R-0510-0420-150-1%01C-24F-M1-CA0-IS1-XX-1xR¥%/1xR%
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Connections: Technical features:
Inlet pipe thread EN10226 1xR% Weight 10,1 kg
Outlet pipe thread EN10226 1xR% Internal volume 2,4 dm?®
Materials: Exchange surface 87 m?
Tubes, manifold Cu Fines Al Maximum allowable pressure 21 bar PED 97/23/CE
Frame FeZn Connections brass Min / Max allowable temperature -21 /130 °C
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Offer Nr: Reference: 712200053 Price without VAT: Euro
Notas: Discount: %
Price without VAT: Euro
Worked out: a.zagorski 00031 13.03.2019 Rel.: 2.10.6883.23385
Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 6,7 kW
Safety on surface / capacity 142,1/76,8 %
sensible heat rato 1
Air flow rate 2020 m¥h
Inlet temperature 10,1 °C
Inlet relative humidity 31 %
Outlet temperature 20 %
Outlet relative humidity 16,4 Y%
Actual air velocity 2,5 m/s
Pressure drop 63 Pa
Condensed water 0 kg/h
FLUID: Water 100 %
Inlet temperature 70 °C
Outlet temperature 50 €
Liquid flow rate 295 dm¥h
Pressure drop 20,4 kPa
Actual fluid velocity 0,7 m/s
SKETCH: COIL CODE: HW-G20-02R-0510-0420-150-1%01C-24F-M1-CA0-IS1-XX-1xR¥%/1xR%
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Connections: Technical features:
Inlet pipe thread EN10226 1xR% Weight 10,1 kg
Outlet pipe thread EN10226 1xR% Internal volume 2,4 dm?®
Materials: Exchange surface 87 m?
Tubes, manifold Cu Fines Al Maximum allowable pressure 21 bar PED 97/23/CE
Frame FeZn Connections brass Min / Max allowable temperature -21 /130 °C
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6.5. Kociot gazowy Vitodens 200-W

Vitodens 200-W (cigg dalszy)

1.2 Dane techniczne

Gazowy Kociol grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria llpyap

Gazowy kociol kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej
491 60 kW: dane wg EN 1SO 15502-1.
0d 80 do 150 kW: dane wg EN 15417.
T\/Tg = 50/30°C wprzypadku eksploatacji na gaz ziemny kW 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 320- 32,0
49,0 60,0 80,0 99,0 120,0 1500
Ty/Tr = 80/60°C wprzypadku eksploatacji na gaz ziemny kW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 18,2 - 291 - 29,0 -
45,0 55,2 741 90,9 110,9 1360
Ty/Tr = 50/30°C wprzypadku eksploatacji na gaz ptynny P kW 17.0- 17,0 - 300 - 30,0- 320- 32,0-
49,0 60,0 80,0 99,0 120,0 1500
Tv/Tr = 80/60°C wprzypadku eksploatacji na gaz ptynny P kW 15,5- 15,5 - 273- 27.3- 291- 29,0-
45,0 55,2 741 90,9 110,9 1360
Znamionowe obciazenie cieplne przy eksploatacji na gaz kW 1.2- 1.2- 188 - 18.8- 300- 30.0-
zlemny 457 56,2 75,0 92,9 1133 1420
Znamionowe obciazenie ciepline przy eksploatacji na gaz KW 16,1 - 16,1 - 281 - 28,1 - 300- 30,0-
plynny P/G31 457 56.2 75.0 92.9 113.3 1420
Typ B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA
Numer identyfikacyjny produktu CE-0065CN00S0
Stopien ochrony IP X4 wg normy EN 60529
Cisnienie na przylaczu gazu
Gaz ziemny mbar 20 20 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2 2 2
Gaz ptynny mbar 50 50 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5 5 5
Maks. dopuszczalne cisnienie na przylaczu gazu '’
Gaz ziemny mbar 250 25,0 25,0 25,0 250 250
kPa 2,5 25 25 2,5 2,5 25
Gaz piynny mbar 575 57,5 57,5 57,5 57,5 575
kPa 5,75 5,75 575 5,75 575 5,75
Poziom mocy akustyczne]
(dane zgodnie z norma EN ISO 15036-1)
przy obciazeniu czesciowym dB(A) 39 39 38 38 40 40
przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 58 67 56 59 54 60
Elektr. pobor mocy (w stanie wysylkowym) w 56 82 126 175 146 222
Masa kg 65 65 83 83 130 130
Pojemnosé wymiennika clepla | 7,0 7.0 12,8 12,8 15,0 150
Maks. przeplyw objetosciowy I 3500 3500 5700 5700 7165 8600
Wartos¢ graniczna zastosowania sprzegla hydraulicznego
Znamionowa ilos¢ wody obiegowej przy T,/Ts = 80/60°C Ih 1748 2336 318 3909 4900 5850
Dop. cisnienie robocze bar 4 4 4 4 6 6
MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 06 06
Wymiary
Diugos¢ mm 380 380 530 530 690 630
Szerokosé mm 430 480 480 480 600 600
Wysokosé mm 850 850 850 850 900 900
Przytacze gazu R k4 Y 1 1 1 1
Parametry przylacza
w odniesieniu do maks. obciazenia
dla gazu
Gaz ziemny GZ50/G20 mi/h 447 5,95 794 9,93 1249 15,03
Gaz ziemny GZ41,5/G27 mi/h 519 6,91 923 11,54 14 51 17,47
Gaz plynny kgh 3,30 4,39 586 7,33 923 11,10

5824 432 PL

nia gazu.

VITODENS 200-W

1 Jezeli cisnienie na przytaczu gazu przekracza maks. dopuszczaine wartosci, nalezy przed instalacja przytaczyé oddzielny regutator cisnie-

VIESMANN 7
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Vitodens 200-W (cigg dalszy)

Gazowy kociol grzewezy, typ konstrukeji B | C, kategoria llyygp

Gazowy kociol kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy ciepinej

49160 kW: dane wag EN ISO 15502-1.

od 80 do 150 kW: dane wg EN 15417,

Ty/Tr = 50/30°C wr przypadku eksploatacji na gaz ciemny kw 12,0 - 12,0 - 20,0~ 20,0 - 320 - 32,0 -
49,0 60,0 80,0 99,0 120,0 150,0

Ty/Tg = 80/60°C w przypadku eksploatacji na gaz ziemny kw 10,9 - 10,9 - 18,2- 18,2 - 291 - 29,0 -
45,0 55,2 741 90,9 110,9 136,0

Paramelry spalin?

Grupa parametrow spalin wg G €35/G 636 GsfGsy | GepfGsi | Gs/Gsy | GsofGsy | Gso/Gsy G/Gs

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 30°C)

— przy znamionowej mocy cieplnej °C 62 66 45 57 51 60

- przy obcigzeniu czesciowym °C 39 39 7 37 39 39

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 60°C) °c 75 80 68 72 70 74

Masowe natezenie przeplywu

Gaz ziemny

— przy znamionoweaj mocy cieplnej kah 78 104 139 174 210 253

— przy obciazeniu czesciowym kgh 30 30 52 52 53 53

Gaz ptynny

— przy znamionowej mocy cieplnej kgh 74 99 132 165 231 278

— przy obciazeniu czesciowym kagh 28 28 49 49 59 59

Cisnlenie ayspozycyjne noczenia ra 250 250 250 250 250 250

mbar 25 25 25 25 2.5 25

Maks. ilos¢ kondensatu

wg DWA-A 251 Ih 6,3 8,4 11,2 14,0 17,5 21,0

Przylacze kondensatu (tulejka srzewodu) @ mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Przylacze spalin @ mm 80 80 100 100 100 100

Przylacze powletrza dolotoweco @ mm 125 125 150 150 150 150

Sprawnos¢ znormalizowana przy

T, /Ty = 40/30°C % do 98 (H.)/109 (H)

Klasa efektywnosci energetyczne) Al Al -1 -] - -

‘2 Projektowe wartoéci obliczenibwe instalacji spatinowejwg EN 13384
Temperatury spalin jako zmieizone wariosci brutto przy temperaturze powetrza do spalania wynoszacej 20°C.

Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszacej 30°C jest miarodajna dia projektowania instalacji spalinowej.
Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 60°C sfuly do okreslenia zakresu stosowania priewodow spalin

przy maksymainych dopuszczalnych temperaturach roboczych.

8  VIEZMANN

5824 432 PL

VITODENS 200-W
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7. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rys. Nazwa Rev Skala
1 PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna A 1:500
2 WK-01 Rzut parteru — instalacja wodociggowa A 1:100
3 WK-02 Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna A 1:100
4 WK-03 Rzut | pietra — instalacja wod.-kan. A 1:100
5 WK-04 Rozwiniecie instalacji wodociagowej A 1:100
6 WK-05 Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej A 1:100
2 0G-01 Rzut partgru — instalacja ogrzewcza grzejnikowa i ciepta A 1-100
technologicznego
8 0G-02 Rzut | pietra — instalacja ciepta technologicznego A 1:100
9 0G-03 Rzut parteru — instalacja ogrzewcza ptaszczyznowa A 1:100
10 0G-04 Rzut | pietra — instalacja ogrzewcza ptaszczyznowa A 1:100
11 0G-05 Rozwiniecie instalacji ogrzewczej i ciepta technologicznego A 1:100
12 WENT-01 Rgut parter.u — instalacja wentylacji mechanicznej i A 1-100
klimatyzacji
13 WENT-02 Rgut | pietrﬂa — instalacja wentylacji mechanicznej i A 1-100
klimatyzacji
14 WENT-03 Przekroj.e A-A, B-B, C-C - instalacja wentylaciji A 1-100
mechanicznej
15 1S-01 Rzut dachu — instalacje sanitarne A 1:100
16 T-01 Rzut parteru — technologia kottowni A 1:50
17 T-02 Schemat ideowy kottowni A -
18 G-01 Rzut parteru — instalacja gazowa A 1:50
19 G-02 Rozwiniecie instalacji gazowej A 1:50
20 SZ-01 Profil podiuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej A 1:100
21 S7.02 Profil pod{uZny‘zewnetrznej instalacji kanalizaciji A 1-100
technologicznej
22 SZ-03 Profil podiuzny zewnetrznej instalacji gazowej A 1:100
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KOPIA

Mapa do celéw projektowych /)

skala 1: 500

Kopia mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 15.04.2019r.

Ukfad odniesienia wspéirz. ptaskich "PL-2000/18"
Uktad wysoko$ciowy "Kronsztadt 60"

Woj. kujawsko-pomorskie

Powiat grudzigdzki

Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2)
Obreb: Maly Rudnik [0009] dz. 52/21

Grudziadz 17.04.2019
Ks.rob. 161/2019
Nr ewid zgt.: 6640.576.2019

G EO

) L A
Sale ‘/A\r”.-‘-/‘."
1432¢

Uwaga! Na niniejszej mapie nie znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej paalégajace ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych.

"GEQD" s.c. Zaklad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Ofrzonsek, Krzysztof Salczynski
86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5

~ 243

. 248

24.7

62063

24.7

- ~istnieje

24.6

24.8

AT

\
\

+

5e/21

\
\

istniejgcy hydrant'y

—

gromadzepiaodpadow.s

plac gospedarczy do

aftych

41430

P 431

ASBIG

_250

24.9-

szafka z kurkiem odcinajgcym oraz ||
dwoma zaworami samozamykajgcymi

Legenda

granica opracowania A-F /zasieg uciazliwosci oraz obszaru
ograniczonego uzytkowania/

obowiazujaca linia zabudowy na podstawie MPZP

granica dziatki inwestycyjnej

wejscie gtowne do budynku

istniejace wjazdy na teren dziatki

liczba kondygnacji nadziemnych

elementy matej architektury przeznaczone do rozbiorki

istniejacy budynek objety opracowaniem

i fragment budynku do wyburzenia

. .
zasieg opracowania mapy

Projektowane elementy zagospodarowania

rozbudowa istniejgcego budynku

zielen niska - trawniki

projektowane utwardzenia terenu - 1 678 m?

— . . . v .
ogrodzenie przewidziane do rozbiorki

projektowane ogrodzenie terenu

projektowana dominanta architektoniczna

projektowany maszt flagowy - 3 szt.

elementy matej architektury - tawka + kosz

stanowiska postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach
36 x 6.0 m
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oznaczenie bram i furtek zgodnie z opisem techn.

LEGENDA:

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNE)J

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA

GAZOWA

@ PROJ. SEPARATOR TtUSZCZU Z OSADNIKIEM
TYP STC NS 7/800 ECOLOGIC

- PROJ. SZAMBO BETONOWE 0
;
POJEMNOSCI 10M3

X ISTNIEJACE SIECI DO DEMONTAZU

INWESTOR -
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudziqdz

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU

dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:
SAIW f I
Studio Architektury i Wizualizacji R L J
arch. Radostaw Glowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1500 || sanarNA
TERENU
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCTZY || 01 kwietnia 2019 r. PZT-0O1
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.

KAZIMIERZ KURKOWSKI

BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83

FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.

MAREK KOLECKI

nr upr. KUP/0135/POOS/06

BRANZA: SANITARNA
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LEGENDA:

instalacja zimnej wody

............. instalacja cieptej wody

—e—s—e—ee—u— | instalacja wody cyrkulacyjnej

instalacja wody ppoz.

@ pion inst. wodociagowej

® zawor odcinajacy

? elekiromagnetyczny zawdr odcinajacy

UWAGA:

e Srednice instalacji wodociagowej podano jako nominalne

e inst. p.poz hydrantow wewn. oraz poziom inst. zimnej wody
z rur stalowych ocynkowanych

e inst. cieptej oraz podejScia zimnej wody z rur PE o
potaczeniach zaciskowych

e nieopisane Srednice podejS¢ wodociggowych dn 15

e umywalki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych
wyposazyC w armature czasowa uruchamiang przyciskiem,

e umywalki (Un1) w pomieszczeniach kuchennych wyposazyt w
amrature elektorniczng bezdotykowa.
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GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU

dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudziqdz

BIURO PROJEKTOWE:
SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki Studio Architekiury | Wizuakzacy
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
RZUT PARTERU

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1:100 SANITARNA

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 r. WK-01
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem

instalacja kanalizacji technologicznej

pion inst. kanalizacji sanitarnej

|

pion inst. kanalizacji technologicznej

INWESTOR :
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38:;
86-300 Grudziqgdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr §2/21; Maty Rudnik 35A

86-302 Gmina Grudziqdz

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetmifska 115/20
86-300 Grudziqdz

JSNIAN

Studio Architektury i Wizualizacii

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU
INSTALACJA KANALIZACYJNA

SKALA:

BRANZAT

1:100 SANITARNA

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 r. WK-02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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LEGENDA:

instalacja zimnej wody

............. instalacja cieptej wody

przewdd wentylacyjny instalacji
kanalizacji sanitarnej

przewdd wentylacyjny instalacji
kanalizacji technologicznej

pion inst. wodociagowej

@ pion inst. kanalizacji sanitarnej

1) pion inst. kanalizacji technologicznej

UWAGA:

e Srednice instalacji wodociagowej podano jako nominalne

e inst. p.poz hydrantow wewn. oraz poziom inst. zimnej wody
z rur stalowych ocynkowanych

e inst. cieptej oraz podejScia zimnej wody z rur PE o
potaczeniach zaciskowych

e nieopisane Srednice podejS¢ wodociggowych dn 15

e umywalki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych
wyposazyC w armature czasowa uruchamiang przyciskiem,

e umywalki (Un1) w pomieszczeniach kuchennych wyposazyt w
amrature elektorniczng bezdotykowa.

INWESTOR :
GMINA GRUDIZIADIZ
ul. Wybickiego 38:;
86-300 Grudziqgdz

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU

dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudziqdz

BIURO PROJEKTOWE:
SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki Studio Architekiury | Wizuakzacy
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT

RZUT | PIETRA 1:100

INSTALACJA WOD.-KAN.

SANITARNA

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 r. WK-03
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PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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instalacja wody ppoz.
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instalacja kanalizacji sanitarnej
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przewdd wentylacyjny instalacji
kanalizacji technologicznej

dptywu skroplin z
row poprzez syfon

0.1
0,1
0.1

went. 0,11

INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudziqdz
INWESTYCJA:
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[ I | IR — Ny _ Akvad 350] ,
BIURO DYREKTORA| i o 03] sg0m]\ |/ @ i WC D-PRZEDS. n 2
o[ 2wl ! j T ) onres szl [ AN AR 1 ([C=2)) || 7 | 2 = . -
| .04 | ! :,]E\ e C . AL |
10,67 m? b 30 | f [ 1\ 1L14+1L15)/ 1\ |
= / | \3.33m2b10)f |\ e M
T —— ] < _[. IQJ
() > —~ [ ( 1 2
& J | 3
- I I §
£ ! ]
B T — ( I 3
: 1 I 2
o\ : S — 3
.02 s9.9m%] |- £l : ] [
SALA MUZYCZNA — : 11.09_c dl I 1.09.d
20°C 164l W] |- . 2 12,31 m? 231m? b3
: a 3 2m b3 1.09] ¢9.23m* | —~ INWESTOR :
s ) BIBLIOTEKA
§ — ) I M10] B 20°c| 112w ! GMINA G R U DZI A DZ
: | [—-—‘ b | POM.SOCJALNE : ul. Wybickiego 38;
; L J 2 SR | 86-300 Grudzigdz
E t i T i 2 I
—~ E - I >4 | INWESTYCJA:
Op— e —— R e %‘%f{/{{é%{/‘ﬂ%g E— < 7 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
OO R Y Y AR Y\ LAY YV OV E A/ Y e
f I I GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
1.02_a 102_b 102_c 770 : .
A A 19,73 m? b 25 19,7352 b 25 A 19,73 2 b 25 Af1.62m? b 15[ L N p PN dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
® ® [ea} = © < & ® © O ® @ .
86-302 Gmina Grudziqdz
BIURDO PROJEKTOWE:
SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Glowacki Studio Architektury | Wizualizacii
e— ul. Chetminska 115/20
Rozdzielacz V Rozdzielacz: .
Typ: i 1z 2 i (seria 55A) @ Typ: i 1" z przeplywomi i (seria 55A) @ 86-300 Grudziqdz
Typ szafki: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3 Typ szafki: KAN-therm szafika podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3 NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
G=4254 [kg/h] G =2862[kg/h]
Ap min =13,11 [kPa] ] ki Ap min =7.20 [kPa] SR RZUT PIETRA 1:100 SANITARNA
Nr [ Typ Do odbiomika | Srednica b N&(Z) 20 @) N |Typ Do odbiomika | Srednica b NBSL‘Z) 2@ INSTALACJA OGRZEWCZA PLASZICZYZINOWA
[Vmin] [kPa] [Vmin] [kPa]
1| Podloga grzewcza 1.02_c 162 25 1.63 0.81 1|Podioga grzewcza 11.14+1.15 162 10 0.63 590 FAZA- DATA- NUMER RYSUNKU:
2| Podloga grzewcza 1.02_b 162 25 1.38 442 2 |Podioga grzewcza 1114112 162 10 025 6.87
3| Podloga grzewcza 1.02_a 162 25 1.56 1.83 3 |Podioga grzewcza .10 162 15 1.1 049 PROJEKT WYKONAWCZY o . _
4| Podloga grzewcza .04 162 30 0.50 12,08 4 |Podloga grzewcza .09 ¢ 162 30 0.58 6,13 01 kwietnia 2019 . OG 04
5| Podioga grzewcza .05 162 30 0.50 12,18 5 | Podloga grzewcza 1.09_d 182 30 0.75 5.31
8| Podloga grzewcza 1.08_b 162 25 0.69 1155 6 | Podloga grzewcza 1.09_a 162 30 0.37 6.68 FUNKCJA- PODPIS-
7 [ Podioga 11.06_a 16:2 25 083 11,61 7 | Podioga 1.08_b 16:2 30 0.75 5,30 PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




GRUPA POMPOWO-MIESZAJACA
TYP PPU-HW-3R-15-0.63-W2

GRUPA POMPOWO-MIESZAJACA

TYP PPU-HW-3R-15-0.63-W2

40 x 35 @

25x25 32 x 3,0
Zaw reg 3d : Zaw_reg 3d 5700 W
kvs=0,63 /57°° w 19100 W\ kvs=0,63
\ / \ /
| Pk s e B L S i e e e B B
25 x 25
Ifso0w Zaw_reg 3d 25 x 25 | 00 oGz
1 kvs=4,0 5600 W | AVDO_p
NAG2 (CNW4;
AVDO_pGZ | G L _ﬁ_ (CNW4) _"" ©=8600 W 1 28,00 kPa H=334 kPa
24,50 kPa ©=6700 W Ap=19.90 kPa | )
DN20 N Ap=20.40 kPa 1 AVDO_pGZ DN 32
27,00 kPa 26000 W
_? CNW1 Hydrocontrol H=232 kPa Hydrocontrol : ONZ5 H=26,3 kP.
r ©=12400W 0,290 m/h 330 obr. 42263 KPa_ H=6,1 kPa
X fi,056 m*/n
: = ovs 5 ! L S r s an) T g ® ®
__H=240 kPa | Hydrocontrol 1 -HW-3R-15-0.63- 12602 W\ Qnom: 1,5 m™/h 24000 W
330 obr. 0,295 m*/h 330 obr S /
DN15 VTR DN15 VTR [ \ U / / / ~—P=24000W
— B-B OP-sala 7 1l "
N L — e e AACT = ——————f BBOPsaa )\ e e e | B e —
5,30 obr. 32 x 3,0 1] r— ;ko x 35 | =6 x 20 \_9076 = =20 x 20 =0 x 20 o —— e x 10 R ------_‘ﬁx-zo------;x-z
DN15 VTR Zaw_reg 3d 5151 W | 8016 W | | 1260 W | 85T W Wik W 1066 W == =3 2715 W S
Kvec0,69 i d J H=32.2 kPa H=39.0 kPa 40 x 35 % x 2, 16 x 2,0 715
I 25 x 25 16 x 2 20 x 2.0 20 x 2, 1350 m'/h 1246 m*/h 79100 W %9 Tz wl |
GRUPA POMPOWO-MIESZAJACA | 1 51 TR T ON 32 130 | 121-1.22 |
TYP PPU-HW-3R-20-4-W2 3 CNW3 1 | 2264 W I | | MSV-BD_GW 29100 W I 129 panp I 1
. ™ 370 0or. & DN 20 2,50
g}, $=3400 32 x 3,0 | 25x25 | | | | ' 1,00 ’ 150 |
Ap=182kPa 25 x 2.5 : NS 064 W 365 W ' il | '
£ 2866 W | | | | L I 0V/600 s20w OB | 1KV/500 |
ROZDZIELACZ I ROZDZIELACZ I Ygele [ (800 mm] ( TIK/600 520 mm] |
| [720 mm] | M |
o \\ —_ —_
_H=16,0 kPa | | Hydrocontrol MSV-BD_GW lnsv-en GW \32 x 3.0 MSV-BD GW MSV-BD_GW MSV-BD_GW MSV-BD_GW MSV-BD_GW MSV-BD GW. MSV-BD GW \gm
0,150 m/h 4,90 obr. T 370 obr. 5151 W 260 onr SR o 2 ) ST — a0 o e 8382 W
DN15 LF MTR DN20 DN20 “DNZ0 DN20 DN1S DN1S DNTS DN15 . DN20
580 obr. MSV-BD_GW
DN20 1,40 obr.
NS
1) Kolorem czarnym opisano Srednice rur wielowarstwowych z polietylenu,
z aluminiowa wktadka systemu KANTHERM PRESS LPB np. 16x2,0 INWESTOR:
(prowadzone w stropach podwieszonych, w bruzdach posadzkowych lub Sciennych)
P s y P y d GMINA GRUDZIADZ
2) Kolorem niebieskim opisano Srednice rur stalowych Srednich, wg PN-H-74200:1998 ul. Wybickiego 38;
np. dn32 (prowadzone w kottowni na wyjsciu z rozdzielaczy) 86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

-2

I s> @O e

ZAWOR GRZEJINIKOWY Z GtOWICA TERMOSTATYCZNA %

F-MY DANFOSS
ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

-

ZAWOR GRZEINIKOWY POWROTNY Z FUNKCJA

OPROZNIANIA | NAPELNIANIA BEZ NASTAWY TYPU RLV

F-MY DANFOSS

RECZNY ZAWOR ROWNOWAZACY TYP MSV-BD —

F-MY DANFOSS
ZAWOR ZWROTNY

ZAWOR TROJDROGOWY
POMPA OBIEGOWA

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z

ZAWOREM ODCINAJACYM

ZAWOR NADMIAROWO-UPUSTOWY

@O

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWCZE)

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA PODtOGOWEGO -
ZASILANIE ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODt0OGOWEGO

GRZEINIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

NAGRZEWNICA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

PION INSTALACJI OGRZEWCZEJ-OGRZEWANIE

PODt0GOWE

OZNACZENIE NR WtACZENIA GRZEJNIKA DO INSTALACJI

OGRZEWCZEJ

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI CHtODU
TECHNOLOGICZNEGO

Rozbudowa z przebudowqg

budynku

Gminnego OsSrodka Kultury w Matym Rudniku

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20

JSNIHN

Studio Architektury | Wizualizacji

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
ROZWINIECIE INST. 1 RZEW:
Oz ECIE STALACJI OGRZEWCZEJ 1:100 SANITARNA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
EAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 . O -
WYKONAWCZY eima ST G-05
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT
inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY
inz. MAREK KOLECKI
BRANZA: SANTARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




O0ZNACZENIA

l KANAt WENTYLACYJNY
[ (POWIETRZE SWIEZE)
KANAt WENTYLACYJNY NAWIEWNY
OKAP WYCIAGOWO-NAWIEWNY
Z WIAZKA WYCHWYTUJACA S/ KANAt WENTYLACYJNY WYWIEWNY
ORAZ FILTRAMI CYKLONOWYMI - ==
] CYLINDRYCZNYMI | FILTREM SIATKOWYM — (POWIETRZE USUWANE NA ZEWNATRZ)
DSImEkaI? (wykonanie stal nierdzewna) kanat nawiewny 250x125
3 wiewny %125 mm
Vy=2975 '“3”' wylot kanatu 0,30 m
V72 T L T V=337 /b nad posadzks kot towni, = — KANAL WENTYLACYINY WYWIEWNY
wC | [KuckNia _' wlot 20 m ponad poziomem terenu
- - ANEMOSTAT NAWIEWNY ZE SKRZYNKA
ROZPREZNA
i j I | I | u j | u = u
% v T DBl - ANEMOSTAT WYWIEWNY ZE SKRZYNKA
v [0 ™/ Mo o KOTtOWNIA ROZPREZNA
l
[&]__d5ew] i i ® e : .
[Firisoc | : il . h mm; G | UL A SLENA b kA O O« - (] ZAWOR WENTYLACYINY WYWIEWNY Z
H f x. .
3 I 2l e | : - RAMKA MONTAZOWA
m 250 f/h mz z"‘ fh [700 m3/H 700 m/N 700 m*/hy 700 m/ 700 m*/h i w1 i i
i : @ A ‘@; o AN @' m“@ l == ot i A ~0- ZAWOR WENTYLACYINY NAWIEWNY Z
; J\ i ’1 é % i (oo jl 50 r A = D) || RAMKA MONTAZOWA
816 oull i a ! i 7. # TS | 1T L |
: ; | ; T | | — o500l | ! i 500x500 | | . 30] 73tm
'_ i ; 5 || Bl | i 300300/ | 5 o3t - [ishazi0 Jas | —— == - PRZEPUSTNICA REGULACY JNA
1 1 290 wim A [ 2t i I ! E ~/~ 20 - lif! %
f‘; <= :r 21 | 4230k Gt f ! [20][ &z AL et 111 R Ui N7 |63 i* .
- we = 55 [ZTwWh 150 - 310 ! v T Ppo:
" ; KE| BEET0 ; ; la s T h; - == = 50 u/h [T T A [T T 1] TLUMIK AKUSTYCZNY
d q 4 q d |1 | [sALGLOwNA q M| [P.Bsn dii| | q d i il =
i ¢ / IS =
. ! ! H s oo | =
920 b ozd 1, o ozsd |} o251} > loco] - FOSIE BN B3 PROJ. KLAPA P.PO7.
: i i oo [ : 72\ <= 50 m’/h
280 m¥/h 240, m/h ; ! ! w28 [ A ] P HC 2!
7 T - j 150 nfl/h CIEEH | . =100 mifh e O & PROJ. PION KANALIZACJI
d 7 : T~ 2200_{4l-g-ZW3 Y 500:500 3‘_3__@ ; TECHNOLOGICZNE J/SANITARNE )
7% 3 P4 2 "'\" e AR A el i
@25 25 9 . h | B3 ! i e 2 {a0 1.26 8,26m
~ i £ : ! ! =T HAGAZYN ZAS0B0W _— RUROCIAGI INSTALACJI FREONOWE)
AT e ] == 1/ = C(IECZ/GAZ
4 Y AW3  mpp— & [Py & ppepay gy | g 0 | mnppmppmppn
| 3 Y 3 22z
AW g 2 e el 20w J et o5l0 T eat 42l 9200 —_— INSTALACJA SKROPLIN ¢32x1,6
3 ez y=3500m ROZDZELkIA [MAGAZYN PROD. SUCHYCH |
i e WS
i i e A L T i 0 T i\ vl g | N, i I Ll 7 ) L —
’ 220 e e . e 0 & , T @ PROJ. PION INSTAL. FREONOWE )
; - | 2 ' 0
DO CNW2 9315 i JL 30 m'/her=l _ 0 —
Vy=1000m*/h s onhs T s DO CNW1 95 HZEIN A;.% ¢ X || vl — i H 100 m ! KANALY WENTYLACYJNE
Vj=1000m % i 30500 g | Lot | % <. < UKLADANE W PRZESTRZENI DREWNIANYCH
%+ o - - -~ VL L LLLLL) A
' Wi i : m, i, ) | | | WIAZAROW KRATOWYCH
40 m’/r 1y .'L\.: % | | :-é- 7 ] Minimalne_! wymiary otworow rewizyjnych w przewodach
DO CNW4 400160 b e — TSI o przekrol kolowym
6] 5aa Ve ti25n7h | so0x60 2 \]j _8 A II Srednica Minimalne wymiary otworu P
- przewodu |  rewizyjnego w Scianie przewodu o
7,89m* ; . — S~ V:-:QBOO ':13/1., mm mm : :
L irTroce | * 8\ T {I=I 250 P 300 Po . n 5 Allll B
New=2,00 KW; Ne,,=2,00 kW 3x400V P
Z CNW4 550x160 500x500 T TAT/TAB | Onye3,4kW 200<d<315 300 100 i
Vo155 0mr /b K Ocwe=17,9kW 315<d<500 400 200 N
3 550x160 A m=442 kg [ a
30 m¥/ ] = >500 500 400 i
6,17m*
ol o — \ - . N
Y\ EEcoNy T | | @ CHLODNICA KANAtOWA FREONOWA (CNW3) Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
| | = 4 2] 70w Qg =17.9 kW o przekroju prostokatnym
: MI 260 m*/h =i M] 15| 397 114 | o] N PRZEDSIONEK D Vy=4675 m/h — _
H ™ g Awt ' PRZEDSIONEK M| LAZ NEPELNOSPR_| m/% I‘fg%,z': :: Wymiar boku IV-IInl.malne wymiary otworu ===
[106]  teom | ) N\ | 250x160 07 550] 100 m? ,h\_ przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu | :
GARDEROBA 50 m¥/h ; Z00WY mm mm I I
AW " | 170 m'/h 450x160 A [ ' D '
- " Be————=x s A B I I
it 135 m’/h n = :;1 4_-» m}» ok <00 300 100 ————
i so¥n | ] T M = —hEm/ MW = = - 200<s<500 400 200
:: 1.08 1,55:-’ A P g DO WD1 >500 500 400 B
I| o160 [WC ARTYSTOW | Rt VuS0n'7h G100 #160 < H - _‘:’ -
$ I = AN [110] 2530|150 m*/h INWESTOR:
- ,-—-": :\——-\ 200x160 BT
| 99/52/915 at:_ — L, ; f 4505160 i ss00 || GMINA GRUDIZIADZ
i oo 2160 ul. Wybickiego 38;
| A —Q@Mmyh _ﬂ_[/I ; L/ 86-300 Grudziqdz
f
i 160 m’/h - R 4 :
i CETTEREE 3001160 T R OZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
: I NS T '
i 2160 'PG.JHPORZK GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
! 160 m’/h KLI-ABUSIMCERA 160 m/h K12-ABOSZMCERA | 160 m’/h : - . .
: - [F] - CoutSW O = 5KW - [B] - .R.@ dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
i = R B 1011 __29%w 86-302 Gmina Grudziqdz
It H 200160 i 200160 il | | WIATROLAP
> - r

BIURO PROJEKTOWE:
L . . | SAIW J'F “ - l
R Studio Architektury | Wizualizacjl

arch. Radostaw Glowacki Studio Architektury i Wizualizacji

ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
RZUT PARTERU 1:100 SANITARNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 r. W -
WYKONAWCZY ENT 01
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY
inz. MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




CNW2 (wykonanie zewnetrzne)

Vy=1100 m/h

V,,=1100 m/h

Doy200 Pa; Apy=200 Pa

Ney=0,82 KW Ngy=0,82 kW 3x400V
0y,6=3,0kW (elekiryczna) 3x400V
Oy =5,8kW

m=568 kg

CNW1

V,=3850 m’/h
Vy=3675 m*/h
D300 Pa; Aoy=300 Pa

New=2.0 kW; Ng,,=2,0 kW 3x400V

\ ©$9.52/919.05

SKR1 (CNW1)

\

Ocy.=18,9kW
Ne=7,2kW, 3x400V

izolowany kanat wywiewny

2150 z kottowni

WYRZUTNIA DACHOWA

typ kWDD 3160

(wyrzut pionowy)

V,=50m’/h

Onag=12,6kW
Qgy,, =18, 9kW
00300 m=478 kg
2315 e—]
| | | I | | CNW& (wersja lewa) — ’
g e ——— | | l T | N V,=4100.m/h CHtODNICA KANAtOWA FREONOWA (CNW1)
o Vi=3415 m/h 0, =18,9 KW
i TA3/TAL D250 Pa; App=250 Pa Vi=1850 m'/h
i | 9952/61588 Ney=2,00 kW; Ng=2,00 kW 3x400V Bl T~=927°"‘3 C SKRA.1 (CNWA)
! SKRS Oya5=6,6kW; Oypgr=6,7kW m=st kg o
i SKR2 (CNW2) Oy, =8,1kW; Oy, =8,3kW Ogyy, =8, 1kW
| Qg =15,5kW Oy, =5,8KW ot g 1275 Ne=5,3kW, 3x400V
i ,,,NS_:1I:§3::;W' 230V Ne=2,95kW, 1230V m=84 kg
m=52 kg [07] .3 L SKRE.2 (CNW4)
@_' WENTYLATOROWNIA }/f ; Ocy, =8,3kW
$952/01905 Ne=5,3kW, 3x400V
m=84 kg
F—— SKR3 (CNW3)
“R" 2160 = Ocr =17.9KW
V,=1000m*/h s ——————— . [L06] 23.33m’] No=7,2kW, 3x400V
] ik k
Z (w2 315 i AN ant | DO_CNW_400x160 me e
V,=1000m/h i = Vy=1125m’/h
i -<= - <= - N
|: 150 m3/h 150 m3/h DO CNW& 600x160 Z CNW4 550x160
:. | ks-aposomceRa Vu:1715m3/h Vy=1550m°/h
- Gz
| 3 - e
i 2952/01905 || 300 m’/h MAG BIBLIOTEKI
I e
i
: K&-ABOSZMCERA AW1 Z CNW4 650x160
:. : 450160 Vediokomirh 29 52/919 05
i 2160 650x160
2160 i| 50mi/h 1 =
™ e B T T ] | v | | [ |
e R =& [ 4 450160 -«
| I 5.90m I L194m 4 > 3 i
.03 : 01 | ] veen’] 2 2
I.05] 1035m? 2160 125 m/h 120 m*/h ANt : 165 m'/h 165 m'fh
- — _#952/01905 || { POMMAG.SALI MUZ. KOMUNIKACJA-KL | [ PosPORZADK. { i
KSIEGOWOSC i K6-ABOSZMCERA
oo i Oge,=1.5kW il “R” 00 WD?
] 3505160 | R ! 635/552 V,=375m’/h
: I [T 203 | — 2160
hd WO~ H | [Przensionex .09
=RCX] 30 m¥/h m P ’ {"" | oo [BBLIOTEKA |
1 2100 Y ¥ . =
200x160 e em—— WA L] \Z!ﬂ, 50 n—vw\M, w1 2] seom?] | |i ,
: 300x160. T A & 2100 25 mi/h 9100 ¥50 wom ! 180 m/h
ILOLT  10,68m7] b6y 2109 P1i@ 25 m/h 2100 s i
> i f* = e it e i = i < [o
1 ANt Y
: Z h Z L 1 )y
- [ £952/51588 /_952/95 86 / DO WD1 V,=175m’/h 8125 £952/0%588
3 P e, ———— ——— e 3w /
| | il 2160 | 160x160 é 2160 i'." 2160 H s
|$|'R' AW1 H 190 m*/h AWt I 185 m*/h AWl E 185 m*/h ] n ||
= [E] = = [H]| - = [[E] = = [E] - = [E] <=
N AWT 150 wdfh AW2 4o 3 @ x
_9635/0952 | 9635/909% | Re
mm 550x160 650x160
[l [11.02] " 59.19m7] || WC MESKE [10] 5727
500160
s K21-ABOSMCERA 5 K22-ABOSIMCERA s
190 m*/h Ooe=2.8KW 185 m'/h 185 m’/h Cu=28kW 190 m'/h 85 mi/h
- - - - - [T] - - - [T =~
© AN2
%] u
- ANt ANt ANt i ANt i
\ 1] ] = H T/
350x160 350x160 450x160

koncentryczny system powietrzno-
spalinowy DN100/DN150 kotta gazowego
z zamknieta komora spalania

(/;\'1
} \__/

CZERPNIA DACHOWA PROSTOKATNA
typ kCDB 400x630

V,=4675m*/h

m=21,36 kg

O0ZNACZENIA

3 KANAt WENTYLACYJINY
7 (POWIETRZE SWIEZE)
KANAt WENTYLACYINY NAWIEWNY
I KANAt WENTYLACYJNY WYWIEWNY
—T (POWIETRZE USUWANE NA ZEWNATRZ)

KANAt WENTYLACYJNY WYWIEWNY

ANEMOSTAT NAWIEWNY ZE SKRZYNKA
ROZPREZNA

ANEMOSTAT WYWIEWNY ZE SKRZYNKA
ROZPREZNA

ZAWOR WENTYLACYINY WYWIEWNY Z
RAMKA MONTAZOWA

ZAWOR WENTYLACYINY NAWIEWNY Z
RAMKA MONTAZOWA

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA

LN E;

ALl

TLUMIK AKUSTYCZNY

(X | PROJ. KLAPA P.POZ
/,;\] 5 # PROJ. PION KANALIZACJI
\_/ TECHNOLOGICZNE J/SANITARNEJ

RUROCIAGI INSTALACJI FREONOWE)J
CIECZ/GAZ

INSTALACJA SKROPLIN #32x1,6

@

PROJ. PION INSTAL. FREONOWE)

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach

o przekroju kotowym
Srednica Minimalne wymiary otworu o
przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu ;’ \‘I‘—ﬁ
mm mm : i
d A B A 1B
200<d<315 300 100 : :
315<d<500 400 200 [
[
>500 500 400 ;

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach

o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu ——————
przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu ! I
o o A [ | D |
S A B { :
<200 300 100 ——————a
||
200<5<500 400 200
>500 500 400 B
INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudziqdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A

86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury | Wizualizacjl

arch. Radostaw Gtowacki

AN

Studio Architektury i Wizualizacji

ul. Chetminiska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU:

RZUT | PIETRA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

SKALA: BRANZAT

1:100 SANITARNA

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 r. w -
WYKONAWCZY ENT 02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY
inz. MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKATNA

typ kCDB 400x400

V,,=6440m*/h
m=15,5 kg

O0ZNACZENIA

WENTYLATOR DACHOWY WD2 _L’—J — 3 KANAL WENTY}ACYJNY
( t pi ) - =
ozt ponowy 6004500 (POWIETRZE SWIEZE)
Dp=75 Pa S—
P=0,06 kW 1x230V |~=‘l|
m=35 kg ! ! CHLODNICA KANAtOWA FREONOWA (CNW1) KANAL WENTYLACYINY NAWIEWNY
‘ 2x89,52/915,88 =18.9 kW
= 3
3,02 —1 i =y — |7.08 " ¥:=;;3>?§°cm " s T KANAL WENTYLACYINY WYWIEWNY
i { = 10001250 B N=T2KW, 3400V il (POWIETRZE USUWANE NA ZEWNATRZ)
’ iIB= 2500 500 m=144 kg
650x160 650160 | e
2160 $160 IEE T N
=1 s || | — J:':[:[ il L= KANAL WENTYLACYINY WYWIEWNY
ez AT || [ D@
CNW1 i P —— SR -
V,=3850 m/h Ta0Gao |\ | [ | [ | [ | | | [ | [ | [ | I TLUMIK AKUSTYCZNY
V,=3675 m'/h 2160 : = TA
Dex300 Pa; Apy,=300 Pa 1l I
Noy=2,0 kW; No,,=2,0 kW 3x400V i
Qy5=12,6kW : e E— L —r
Qg1 =18,9kW i +3,18 +_ — ST—=————] 113 5 ot © T, HE1] 133 = S - e <
m=478 kg 4'_’3'" 13316 f +3,16 ; } U;
—"50";?:0 $= MZJA £ 280 #10 $10 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
- o przekroju kotowym
Srednica Minimalne wymiary otworu o
przewodu |  rewizyjnego w Scianie przewodu O
mm mm : i
d A B A 1B
200<4<315 300 100 B
315<d<500 400 200 [
[
>500 500 400 i
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach
o przekroju prostokatnym
aR;s Skw Wymiar boku Minimalne wymiary otworu e,
WENTYLATOR DACHOWY WD1 WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKATNA Ne=k,31kW, 1230V CNW2 (wykonanie zewnetrzne) przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu | |
Xw:ﬂSm’/h typ KCDB 400x400 m=15 kg Vy=1100 m/h mm mm A [ | D |
P, ggspiw- 1230V x‘-—';ssl;kl?;n " 600500 SKR2 {CNW2) \A“:;;%OP:-/ZP‘,V:ZOO Pa s A B { :
m35ky [ Ogi=5,8KW Ney=0,82 kW; Neyy=0,82 kW 3x400V =200 300 10 R
[ _ﬁl N=2,95kW, 1230V Ouac=3.0kW (elekiryczna) 3x400V [
m=52 kg Qo =5, 8kW 200<s<500 400 200 B
1 s m=568 kg >500 500 400
8315
2315 b
= 2100 Il T—F =
+1,02 +1.02 +1,02 —t — 1,:4:}
450160 2160 t 450x160 7 :
2952 932x16
21588 cu - m — : <
== ' QIS s —h
w542 N i § S A
= — : S ==
8400 | 250 9400] 9250
= — T =l
Tam (EEXT
450x160 | 2160 ¢ 350x160
2160 |
INWESTOR:
21588 GMINA GRUDIZIADZ
eSS ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudziqdz
INWESTYCJA:
— — [ — ——— ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
+7.02 ';' ' L GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
350x160 200x160 200x160 2160 2160 2160 dziatka nr 52/21: Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz
1 BIURO PROJEKTOWE:
21588 w43 Seton f RI
9552 Studio Architektury | Wizualizacjl L 4
arch. Radostaw Glowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminiska 115/20
86-300 Grudzigdz
Y o * [reryeeyyeyypvprypypnpye ey y—————pppy——— [ 2]E: I8 R" NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
31 PRZEKROJ A-A, B-B, C-C 1:100 SANITARNA
2160 160 | 2100 :
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 r. w —
WYKONAWCZY einia ’ ENT-O3
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT

BRANZA: SANITARNA

inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI

nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83

FUNKCJA:
SPRAWDZAJACY

BRANZA: SANITARNA

inz. MAREK KOLECKI

nr upr. KUP/0135/POOS/06

PODPIS:
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O0ZNACZENIA

I KANAt WENTYLACYJNY
7 (POWIETRZE SWIEZE)
KANAt WENTYLACYJNY NAWIEWNY
I KANAt WENTYLACYJNY WYWIEWNY
—T (POWIETRZE USUWANE NA ZEWNATRZ)
KANAL WENTYLACYJNY WYWIEWNY
NN gy innn THUMIK AKUSTYCZNY
A PROJ. PION KANALIZACJI
+
Qj RS @ # TECHNOLOGICZNE J/SANITARNEJ
RUROCIAGI INSTALACJI FREONOWE)J
CIECZ/GAZ

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach
o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu o
przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu r Nf-ﬂ
mm mm | |
d A B A 1B
200<d<315 300 100 : !
315<d<500 400 200 o
[
>500 500 400 i

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu ——— e,
przewodu rewizyjnego w Scianie przewodu } |
i o A [ | D |
5 A B { :
<200 300 100 L
(-
200<s<500 400 200
>500 500 400 B
INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADIZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudziqdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury | Wizualizacjl
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminiska 115/20

AN

Studio Architektury i Wizualizacji

inz. MAREK KOLECKI

BRANZA: SANITARNA

nr upr. KUP/0135/POOS/06

86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
RZUT DACHU 1:100 SANITARNA
INSTALACJE SANITARNE
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 r. —_
WYKONAWCZY IS 0 ]
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY




kanat nawiewny 250x125 mm OZNACZENIA

szafka z zaworem odcinajacym wylot kanatu 030 m
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o JNIA
Studio Architektury i Wizualizacji

arch. Radostaw Glowacki Studio Architektury i Wizualizacji

ul. Chetminska 115/20
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| ’(Swz\-: inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
e L2 -
| BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA- PODPIS:
SPRAWDZAJACY
inz. MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




0ZNACZENIA
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INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudziqdz

BIURDO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20

J NI

Studio Architektury i Wizualizacji

86-300 CGrudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
SCHEMAT IDEOWY KOTLOWNI 7 SANITARNA
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
01 kwietnia 2019 . -
WYKONAWCZY T 02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz. KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY
inz. MAREK KOLECKI
BRANZA: SANTARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudziqdz

BIURD PROJEKTOWE:

SAIW fp IH
Studio Architektury i Wizualizacji

arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20

Studio Architektury i Wizualizaciji

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAS
REUT FARIEED 1:50 SANITARNA
INSTALACJA GAZOWA
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 r. G-01
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.

BRANZA: SANITARNA

nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83

KAZIMIERZ KURKOWSKI

FUNKCJA:
SPRAWDZAJACY

BRANZA: SANITARNA

nr upr. KUP/0135/POOS/06

PODPIS:
inz.
MAREK KOLECKI




LEGENDA:

instalacja gazowa

» kurek kulowy

— rura ochronna

3 E0

szafka z tworzywa

zawor samozamykajacy DN32
ASBIG

zawor odcinajacy DN50

,min. 0,50 m

32

z istniejacej zewnetrznej

* instalacji gazowej

kociot gazowy z zamknieta komora spalania
kuchnia gazowa Lk-planikowa

o mocy znamionowej 20,0:99,0 kW (50/30°C);
18,2:90,0 kW (80/60°C)

INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz

kociot warzelny 55l INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
taboret dwoj
kuchnia gazowa L-planikowa 4 guorel gazowy podwolny

GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU

dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURD PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacji IRIH

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAS
FOZWRNIECIE 1:50 SANITARNA
INSTALACJI GAZOWEJ
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 01 kwietnia 2019 r. G-02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANIA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06




22,40

teren zielony

teren utwardzony

9,60

540

123,80

1:100

1:100

PP = 15,00 m n.p.m.

M

P

PROJ. SZAMBO BETONOWE O POJEMNOSCI 10

istn. zewn. instalacja gazowa g63 do demontazu

SCIANA ZEWNETRZNA PROJ. BUDYNKU

P

Rzedna terenu 3 3 3
Rzedna dna kanatu @ | o
Gteboko$é wykopu & - g
~ Spadek | 150%

Dtugosc 15,00
Srednica przewodu,materiat DN 160/250 PVC-u

L. = i S
Odlegtosci = ~] e

715 1,25

Oznaczenia & o

24 80

23,18

1,02

R.O. STAL. DN 273x7,1 MM

INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADIZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:

o JAIAN
Studio Architektury i Wizualizaciji

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
PROFIL PODLUZNY ZEWN. 1:100 SANTARNA
INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 . SZ-01
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANTARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:

SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI

nr upr. KUP/0135/POOS/06

BRANZA: SANTARNA
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Dtugosc 3,60 180 9,60
Srednica przewodu,materiat DN 160/250 PVC-u
, S 2 N o 8|
Odlegtosci p= = - ~] @
3.60 180 235 1.25
: | & N
Oznaczenia @ = >

|
. STAL. DN 273x7,1 MM

INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADIZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:
SAIW

Studio Architektury i Wizualizacji IRIH

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
PROFIL PODLUZNY ZEWN. 1:100 SANTARNA
INST. KAN. TECHNOLOGICZNEJ
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 . SZ-02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANTARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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SZAFKA Z ZAWOREM ODCINAJACYM
ORAZ DWOMA ZAWORAMI
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Rzedna osi przewodu g ol o
Gteboko$t wykopu 2 g &
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Dtugosc 5
Srednica przewodu,materiat De 63x5,8 PE100-RC wg PN-EN 1555 f
< ci = 8|2
Odlegtosci = o[~
6,65 50
Oznaczenia 5 B

stal 60,3x3,2 mm wg PN-EN 10208-1

INWESTOR:
GMINA GRUDIZIADIZ
ul. Wybickiego 38;
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

ROZIBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MALYM RUDNIKU
dziatka nr 52/21; Maty Rudnik 35A
86-302 Gmina Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:

o JAIAN
Studio Architektury i Wizualizaciji

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
PROFIL PODLUZNY ZEWN. 1:100 SANTARNA
INSTALACJI GAZOWEJ
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY || 01 kwietnia 2019 . SZ-03
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANTARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: PODPIS:

SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI

nr upr. KUP/0135/POOS/06

BRANZA: SANTARNA




